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ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCO 16A

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCO 16A ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΗΛ. ΠΙΝ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: ΚΙΝΗΣΗ

1:50
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ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ
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ΠΑΡΟΧΗ ΕΣ. VRV

16

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣ. VRV

18

ΠΑΡΟΧΗ VAM

17

ΠΑΡΟΧΗ SPLIT UNIT

16

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣ. VRV

UPS

N2XH 5x16mm² (ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΕΔΙΟ Η/Ζ ΓΠΧΤ)

N2XH 5x6mm² (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΑΠΟ  UPS)
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10KVA

ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. OI ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ VRV ΚΑΙ SPLIT UNIT ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘOYN ΣΤΟ ΔΩΜΑ.

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ.

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ

ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ
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